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8/2022 z dnia 07-01-2022 .

'Informacje ogéine:

| Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy B objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2017 1. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-9011.1.13.2021 z dnia 16.04.2021 r.
. ' ] ' ' Data
A Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia .
RHproRk] pobierania prébki probki pobrania do Laboratorium pmp;g:’:gu"'a
Biskupice SUW - kran do woda do Lo
0640/22 pobierania probek wody spozycia odpowiedni 15.03.2022 15.03.2022 | 15-30.03.2022
_[ Identyfikacja metod gobierani'; - __ . . ) o
| pobrane przez personel Laboratorium: ' . .. 'E-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 1945852007
Wyniki badan:
Nr prébki * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka rozszerzona wynticu .
a 0640/22 ufied, 85%) dopuszczalna
| Amonowy jon PN-EN 1SO 14911:2002 mg/l NH, 0,11 £0,02 S05 |
Antymon ° PN-EN 1SO 11885:2009 Hg/l Sb | < 3 3005 s5
Arsen B PN-EN ISO 11885:2009 |ugl As <5 5+1 <10
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l NO, 2,09 +0,21 s 50
Azotyny | PN-EN 1SO 10304-1:2008+AC:2012  |mg/iNO, < 0,05 0,05+ 0,01 <0,10/<0,50
- . 5 158, akceptowalna i bez
.Ba_rwa PN-EN ISQ 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna 125 rieprawidlowych zmisn
Bor PN-EN 1SO 11885:2009 mg/i B 0,077 0,011 <1
| Bromiany ** PN-EN 11206:2013-07 ught <3 3+ <10
Chiorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/I Ci 12,8 +0,12 < 250 |
| Chloraminy *** PB/BTN1/E:22.06.2016 mg/l Cl, 0,02 +0,01 <05
Chrom PN-EN 1SO 11885:2009 ug/l Cr <1 1,002 s 50
Cyjanki wolne i zwigzane ** PB 129 wyd. | zdn. 15.06.2011 ug/l CN <5 511 <50
Fluorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l F 0,13 +0,04 15
J{Gin = | PN-EN ISO 11885:2009 g/l Al <10 10,0415 <200
Kadm | PN-EN 1SO 11885:2009 ugh Cd <05 05:0,1 <5
| Magnez PN-Ey ISO 14911:2002 mg/l Mg_ 18,5 £1,9 7-125
! Mangan PN-EN ISO 11885:2009 B ug/l Mn 257 +39 < 50 !
: ' L Dnae 0,10 <1, skeeptowaina ibez |
Mgtnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU L $002 | Somwdouyehmian |
Mie_di B PN-EN I1SO 11885:2009 mg/l Cu < 0,003 30405 <2
| Nikiel PN-EN ISO 11885:2009 pof Ni <3 30105 d 520
'Odczyn (pH) © | PN-EN I1SO 10523:2012 - B 76 10,2 6,595
Otéw PN-EN ISO 1 1885:2009 ug/l Pb <5 511 <10
31 i T
|Ogéiny wegie! organiczny PN-EN 1484:1999 mgfiC | bex epramidonyen £05 Yealoeidhongah |
Przewodnosc elektryczna PN-EN 27888:1999 1
| wiasciwa ¢ automatyczna kompensacja do 25°C | HS/em 600 40 SEE
‘E e - PN-EN ISO 12846:2012-06 | pa/l Hg <0,1 0,10+0,02 <1,0
Selen - - | PN-EN ISO 11885:2009 [ugh Se <5 51 s10
‘Siarczany | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 8O, 10,7 £0,11 =250
! Smak’ PN- EN 1622:20086, zatacznik C - sl ol el
_ Sod - B PN-EN 1SO 14911 :2_Q02 mg/i Na 13,6 137 < 200
| Srebro _ PN-EN ISO 11885:2009 mg/l Ag < 0,001 0,001 +0,0002 <0,010
Twardos¢ ogéina PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 305 27 60 — 500
\Waph PN-EN ISO 14911:2002 mg/i Ca 91,3 +82 - '
Zapach_7 - o .PN- EN 1622:2006, zalgnik 9 ) - (‘z’?p‘;ghb:(%: ;fo‘;faﬁ:;) . - mnm |
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Nr prébki msf,"mwn:mim . * Warto$é
Parametr Metoda badawcza Jednostka —oexor2 | uw,:,“) dopuszczaina,
Zelazo PN-EN I1SO 11885:2009 pg/t Fe 35,9 +54 <200
Benzo(a)piren ** PN-EN 1SO 17993:2005 ugh < 0,0025 0,0025:0,0015 | £0,010
Suma WWA: (B(b)F, B(k)F, = DL . : \
B(ghPer, 1.3 3-cd)P PN-EN ISO 17993:2005 g/l <0,010 ~ 0otz0005 | s0.10
Suma pestycydéw 5 DAL . . -
chloroorganicznych ~ z obliczeri ® _PN EN ISO e4es.zooi pghl <0,050 0,050+ 0,020 £0,50
Trichlorometan (chloroform) ** PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 | ugfi 4.8 +1,5 <30
Bromodichiorometan ** PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 | g/ <1,0 1,010,3 <15
Suma THM (cnioroform, bromodichioro- | ex p_
metan, dibromachiormetan b“:_‘n Bt PB-147/GC wyd il z dn. 20.10.2014 | ug/I 4.8 1.1,5 s 100
Suma trichloroetenu i Pra ey :
|tetrachloroetenu ) PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 | g <20 20£06 | 510
LZ-DichchIoroetan (EDC) | ** PB-147/GC wyd Il zdn. 20.10.2014 | pg/l <1,0 1,0£03 i <30 L
Benzen ** PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 | ug/ < 0,50 05+02 < 1.0
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL /7 100ml 0 - 1= 0
Escherichia coli PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 NPL /7 100ml i 0 - I 0
Enterokoki kaiowe w 100 m! ** PN-EN 1SO 7899-2:2004 jtk / 100ml 0 \ : . o
Clostridium perfringens - . . . =Li7]
(‘amezpmgamikm% PN-EN ISO 14189:2016-10 _ jti 7 100mi o 0 w o
Ogdlna liczba mikroorganizméw ] . 2 | bez nisprawiciowych
w (22£2)°C po (68x4)h PN-EN ISQ 6222:2004 l jtk / tml beznxegnai\;andmdi [0;81 zmian |

* Warto§¢ dopuszczalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia
Przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku azotynw warto$é dopuszezalna 0,10 mg/ dotyczy SUW, wartoéé 0,50 mg/l dotyczy wody na sieci.
** Wykonano w Laboratorium Badawczym J.S. HAMILTON Poland Sp. z 0.0. AB 079, Sprawazdanie z Badari nr 117974/22/POZ z dn. 22.03.2022. Metody badawcze
zatwierdzone przez PPIS w Poznaniu nr decyzji HK-WSP.9011.3.100.2021 z dn.18.06.2021 oraz PPIS w Gdyni nr decyzji 13/2021/NS.4322.6.2021 2dn.31.12.2021 r.
**Whykonano w Laboratorium Eurofins OBKiS AB 213. Metoda zatwierdzona przez PPIS w Katowicach nr decyzji NS/HKiS/4560/Z1/33-39/2021 z dnia 02.04.2021.

Uwagi:

1. Wyniki odnoszg sie wylacznie do badanej probki.

2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacii w ciagu 14 dni od momentu otrzy ia sp i3 Z wyni badari.
3. Bez pisemnej 2gody Labuoratorium sprawozdanie nie moze byt powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartos¢ ze znakiem mniejszodi ,<” 0znacza, ze steZenie badane] substandji jest nizsze niz granica b iw l ]
. NiepswnoS¢ r ynikéw badarh fizyczno-chemicznych (+ U) dla prébek pobranych przez persone! Lab ium glednia niepewno$c metody badawczej oraz pobierania probek i
‘oszacowana jest dla przedziatu ufnoéci 85% i k=2. Niepewnosé wyraz wj metody bad: 3. Uzy y przez L ium rezultat ia wyk jacy poza zakres stosowania
dy akredy ] zgodni ytacji AB 1127, AB 079, AB 213 w postaci zapisu ,<" wartoci dolnej granicy oznaczania, podany jest wraz z ni p Scig r ] ]
dla dolnej wartosci granicy zakresu pomiarowego.
Przedstawi iepewnosé a2 pomiaru dia badari mikrobiologi zostala dnie z ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci i p zonej przez wspolczynnik
rozszerzenia k=2, zapewnigjgc poziom ufnosci okolo 95%. Ziozona niep ¢ star i odchyleniu sci yinej.
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elekirycznej whasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 20,5°C + 0,5°C.
7.0zmniesmalmizapad1uplzszpersoneuaboramﬁumwykona\owmiejsm ierania probid. W i A nie mialy 1890 wplywu nia pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze
woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku | zapachu,
8. Zaleca sig, aby og6ina liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jt/ml w wodzie wpl ] do sieci wodociagowej, 200 jtk/mi w kranie konsumenta (Dz.U.2017 poz.2254, Zat. nr 1,C, tabala 2).
Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie kansumenta — do15 mg PU1.
9. Norma PN-EN 12338:2001 dot. aznaczania rteci objeta decyzig nr HK-8011.1.13.2021 z dn. 16.04.2021 r. zostala sycofana przez PKN i iona przez PN-EN ISO 12846:2021-08. Laboratorium wystapio do PCA
zm'iaskiamouajdualnierdezal«ssuakredyoaq‘lm1127.Wwﬂwmymrejomnymzmmwmahedylaq‘m17zm.0&11m1r.z iorg noma na e rtedi oraz obnizeni
doinej granicy oznaczania antymonu metoda ICP-OES.
Wyniki oznaczania poszczegoinych p jduig sig na iu podwykonawey.

Opinia i interpretacja wynikéw

Stwierdzenie zgodnosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi w Rozp.
Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana
opcia wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2 "chroniona akceptacja”. Wyniki przedstawione na niniejszym sprawozdaniu sa zgodne z wymaganiami.
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