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BADANIA

AB 1127

Zleceniodawca

Nr zlecenia / umowy

Zaktad Komunalny w P

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

obiedziskach Sp. z 0. o.

8/2022 z dnia 07-01-2022 r.

I 3 ra
Informacje ogéine:

Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy B objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2017 1. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-WPS.9011.3.17.2022 z dn. 06.04.2022 r.
B . Data
g Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia | "
Nr probki pobierania prébki probki pobrania do Laboratorium | PZeP ;:g::zema
[ " [ —— I smnm. |
! Jerzyn SUW - kran do woda do Lo 15.06 ~
‘ 1529/22 pobierania prébek wody spozycia odpowiedni 15.06.2022 | 16.06.2022 05.07.2022
|identyfikacja metod bobiegnia prébek: N o ) ]
| pobrane przez Personel Laboratorium: . NISO 5667—5:2017_—‘! 0, PN-EN ISO 19458:2007 B
Wyniki badan:
R i Nr p_r()bki ANt * Wartogé
Parametr Metoda badawcza Jednostka — | rozszenona wynfku
[ d 4529/22 g 7:2:‘;‘5'%) _dopuszczalna:
Amonowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mg/l NH, 0,27 £0,02 <05
| Antymon PN-EN 1SO 11885:2009 |nghi Sb <3 30£05 <5
Arsen | PN-EN ISO 11885:2009 |ugh As <5 51 <10
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l NO, 1,18 +0,12 <50
| Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l NO, 0,06 +0,01 <0,10/<0,50
X 5 152, akcaptowalna i bez
Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceplowalna +25 e
Bor B PN-EN 1SO 11885:2009 mg/l B 0,138 10,021 . 81
| Bromiany ** PN-EN 11206:2013-07 ug/l <3 3+1 s10
| Chlorki B PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012 mg/l Cl 6,49 10,58 <250
Chloraminy |™** PB/BT/11/E:22.06.2016 mg/l Cl, <0,02 0,020,071 505
Chrom | PN-EN 150 11885:2009 pgh Cr <1 1,0£0,2 <50
Cyjanki wolne i zwigzane | ™ PB 129 wyd. | z dn. 15.06.2011 Mg/l CN <5 5+1 <50
Fluorki | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 |\ mg/l F 0,39 £0,12 s15
- — — :
Glin PN-EN 1SO 11885:2009 pg_/l Al <10 100+15 <200
|Kadm PN-EN 1SO 11885:2009 ug/l Cd <05 0540,1 s5
Magnez PN-EN 1SO 14911:2002 mg/l Mg 21,2 £21 7-125
Mangan PN-EN I1SO 11885:2009 yg/l Mr_l 434 16,5 T <50 i
: - -1:2016- 0,47 < 1, akoeptowalna ibez
Metnosc - PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 NTU ekeeptowalna +0,06 nispravidlowychzman
| Miedz PN-EN ISO 11885:2009 mg/| C_u < 0,003 0,003 £ 0,0005 <2
Nikiel PN-EN 1S0O 11885:2009 ug/l [\li | <3 30105 <20
Odczyn (pH) © | PN-EN 1SO 10523:2012 5 ' 7.1 102 8,5-95
Oléw | PN-EN ISO 11885:2009 yg/l Pb <5 511 <10
p— = i .
6, ; r
| Ogéiny wegiel organiczny PN-EN 1484:1999 mg/i C bez mep,a\sm,ym +1,0 A% (e ch
| S - L zmian
Przewodnosé elektryczna PN-EN 27888:1999
{wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C LS/em 577 £ £2500
'Rteé - PN-EN 1SO 12846:2012-06 pg/t Hg < 9,1 0,10+0,02 <1,0
'Selen ] J' PN-EN ISO 11885:2000 pg/l Se <5 541 <10
Siarczany - | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 ma/l SO, 0,24 +0,03 - s 250 |
Smak ’ - PN- EN 1622:2008, zafacznik C - B o | - mﬁm’ '
' S6d 'PN-EN 1SO 14911:2002 ~ |mgnNa 202 114 <200
' Srebro | PN-EN ISO 11885:2009 |mgfiAg | <0,001 0,001 £.0,0002 s0010 |
Twardo$é ogéina PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/i CaCO, 272 +25 -60=500 |
Waph PN-EN 1SO 14911:2002 mg/l Ca 735 166 :
(Zapach’ PN- EN 1622:2006, zalqcznik C - ) | apech akcaptomeiny | & & - oo =
PO-15/2-01 Strona 1z2 Wydanie 10 z dnia 01.07.2022



SALUBRIS SP. Z 0.0. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce
1 \ i ) PCA
s SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN -
° ©
SALWY Nr 77852022
BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznarnska 2, 63-004 Tulce
L tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: ! salubris.pl AB 1127 |
) N Nr prébki [ edinpose! * Warto&é
Parametr Metoda badawcza Jednostka — SIATS {osfise 200
1529/22 v m{‘;;,‘) dopuszczalna-

Zelazo PN-EN SO 11885:2009 pg/t Fe 223 © 34 < 200
Benzo(a)piren ** PN-EN ISO 17993:2005 uaht < 0,0025 0002500012 |  S0,010
Suma WWA: (B(b)F, B(K)F, ' . . ]
B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P ** PN-EN ISO 17993:2005 Mg/ < 0,010 ) 0,016 + 0,005 _ 0,10
Suma pestycydéw s DAL .
chloroorganicznych — z obliczen ® |~ PN-EN ISO 6468:2002 _ g/ < 0,050 0.059 £0,020 £0,50
Trichlorometan (chloroform) ** PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 | pg/l . <10 10203 <30
Bromadichlorometan ** PB-147/GC wyd |l z dn. 20.10.2014 | ug/l <1,0 1,0+0,3 <15
Suma THM (chloroform, bromodichioro- |« pp_ : \
B o rconetan Eametans PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 | ug/i . <4,0 | ez <100
Suma trichloroetenu i N
achlcwsator o PB-147/GC wyd Il z dn. 2010.2014 | ugh | <20 20+08 <10
1,2-Dichchloroetan (EDC) | ** PB-147/GC wyd Il z dn. 20.10.2014 | g/ <10 1003 $30
Benzen ** PB-147/GC wyd 1l z dn. 20.10.2014 | ug/l <050 05102 <10
Bakterie grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 7/ 100ml 0 s 0
Escherichia coli [ PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100mt 0 =i 0
Enterokoki katowe w 100 mi ** PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk 7 100mi 0 2 0
Clostridium perfringens P ' P -
e i ** PN-ENISO 14189:2016-10 jtk / 100mi 0 0
Ogédina liczba mikroorganizméw & i . : bez nieprawidiowych
W (222)°C po (6824)h PN-EN ISO 6222:2004 jti 7 1mi 49 135.69] praid

* Wartos¢ dopuszezalna w wodzie do picia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku azotynéw wartos¢ dopuszczaina 0,10 mg/i dotyczy SUW, warto$¢ 0,50 mg/l dotyczy wody na sieci.

** Wykonano w Laboratorium Badawczym J.S. HAMILTON Poland Sp. z 0.0. AB 079, Sprawozdanie z Badan nr 2774337/22/POZ/1 z dn. 07.07.2022. Metody badawcze
zatwierdzone przez PPIS w Poznaniu nr decyzji HK-WPS.9011.3.46.2022 z dn.13.06.2022 oraz PPIS w Gdyni nr decyzji 13/2021/NS.4322.6.2021 z dn.31.12.2021r.

*** Wykonano w Laboratorium Eurofins OBKiS AB 213. Metoda zatwierdzona przez PPIS w Katowicach nr decyzji NS.HKi$.9027.3.37.31.2022 obowigzujace do
dnia 04.04.2023r

Uwagi:
1. Wyniki odnoszq sig wytacznie do badanej prébki.
2. Klient ma prawo zgtoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu otrzymania sprawozdania z wynikéw badar.

3. Bez pi j zgody Lab jum sp iie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. ze i igjszoéci ,<° Ze stgzenie badanej substangji jest nizsze niz granica oznaczalnosd w zask ] ]

S. Niepewno$¢ rozszerzona wynikéw badafi fizyczno-chemicznych (+U) dla prébek pobranych przez persone L ium uwzglednia nief $¢ metody bad: j | pobierania probek, 8

Jest dla przedziatu ufnosci 95% i k=2, wyraz jestw jedr metody bad . Uzy y przez | ium rezultat badania wy jacy poza zakres ia metody akredy 18j
godnie z kredytacji AB 1127, AB 079, AB 213 w postaci zapisu < wartosci dolnej granicy oznaczania, podany jest wraz z niep Scig =] 13 dla dolngj wartosci

granicy zakresu pomiarowego. Pi i iep $Cr 1a pomiaru dia badar mikrobiologicznych zostata oszacowana zgodnie z ISO 19038 i opiera sig na niepewnosci standardowsj

pomnozonsj przez wspélczynnik ia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okoto 95%. Ztozona nief § i adchyleni Sci wewng! yinej.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elektryczne] wiasciwe] temp iaru probki ita: 19,7°C £ 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel L furn wyk w miejscu pobierania probki. Wanmki & i nie mizly negatywnego wplywu na pormiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze

woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapachu.
8. Zaleca sig, aby ogbina liczba mik ow nie p 100 jtk/m! w wodzie wp d j do sieci iagowej, 200 jtk/m) w kranie konsumenta (Dz.U.2017 poz.2284, Zat. nr 1,C, tabela 2).
Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie kansumenta — do45 mg Pit.

©. Wyniki aznaczania paszczegéinych pestycydow znajduig sig na sprawozdaniu padwykonawey.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjatkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacii®, 53 zgodne z wyspecyfikowanymi
wartosciami granicznymi okreslonymi Rozparzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata
uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2."chroniona akceptacja™.

Opinia i interpretacja
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy coli i E. coli oraz wszystkie rezultaty dla parametrow oznaczonych
ponizej granicy oznaczalnosci spelniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294).

W przypadku parametru ogéina liczba mikroorganizméw Laboratorium nie podejmuie sig dokonania stwierdzenia zgodnosci wyniku z wymaganiami z uwagi na to, i2
whiw Rozporzadzenie wskazuje wartosci zalecane / bez nieprawidtowych zmian, a nie parametryczng warto$¢ dopuszczaing.

Data utworzenia sprawozdania 07.07.2022 Autoryzowat:

- koniec sprawozdania -
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