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BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznanska 2, 63-004 Tulce
B tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: ol AQ Hg¥
[ Zleceniodawca ) Nr zlecenia / umowy
Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0. o. oA
ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska 6/2023 z dnia 02-01-2023 .

Informacje ogdlne:

Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.

. . . Data
P Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia .
Nr probki pobierania prébki probki pobierania | do Laboratorium pmp;:’:gzema
Pobiedziska - Szkota Podstawowa |  woda do E
2736/23 ul. Gajowa - kran w lazience spozycia odpowiedni 20.11.2023 20.11.2023 | 20-23.11.2023

Identyfikacja metod pobierania nréhol:
pobrane przez personel Laboratorium 9 PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007

Wyniki badan:

Nr prébki st *

. Parametr Metoda badawcza Jednostka 2726 123 J Jzﬂ-;r::y; ;ku dopv::zr:;:fna
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D : mg/ Pt skcopmwan 25 e e
Megtnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-08 ' NTU emiomaina 002 SIS
|Odezyn (pH) ® PN-EN ISO 10523:2012 - 7.3 02 65-95
&Zgg&iniéc sleldryczna :m;i':ts;,zanaaslilzgpgensacja do 25°C wSicm 860 & e

| Smak 7 PN- EN 1622:2006, zalacznik C. - —— - Ao
Zapach” N PN- EN 1622:2006, zalgcznik C - brak obcego zapachu : i
Bakterie grupy col ' PN-EN ISO 8308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 - 0 |
Escherichia coli PN-EN I&) 9308-2:2014-06 NPL / 100m| 0 - 0 _
8%‘;'2;(?cng?ergii'g)"hmga”izm‘sw | PN-EN 150 6222:2004 jti / 1mi bezniepzrng:na/i:bwyd] (o 7] °“Z“P“?""W°“ |

* Warlo$¢ dopuszczalna w wodzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia pnez ludzi
(Dz.U.2017 poz. 2294).

Uwagi:
1. Wyniki cdnoszg sig wytacznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciggu 14 dni od I dania z wynikéw badar.
3.Bezp j zgody Lab ium sp dani me moze byc pomelane maue] jak tyike w cato$el.
4. Warlosé ze znakiem mnigjszosci, < ze fi jest nizsze niz granica inosciw j izie bad. j
5. Niepewno$¢ rozszerzona wynlkowbadan ﬁzyczno—chemmznych {+ U} dla prébek p ych przez p | Lak i lednia niep $¢ metody bad j i pobierania prébek,
jestdla plzedzmlu ufnoécl 95% Pk=2.
P pomiaru dla badari mikrobiologicznych zostah: zgodmezlso 19036|op|era sig na mepewnoSchm. j p zonej przez wsp
ia k—2 p iajac poziom ufnosci okolo 95%. Ziozona niep stanowi odchyl b yinej.
6. thkc:e oznaczania pH i przewodnoscl elektrycznej whadciwe] temperatura pomiaru prébki wynosita: 18,0°C £ 6,5°C.
7.0 ie smaku i hu przez p 11 ium wykonano wmigjscu pobierania probki. Warunki $rodowisk nie mialy negatywnege wplywu na pomniar. Brak cbcego smaku i zapachu wody oznacza, ze
woda jest akceptowalna pod wzgledem smaku i zapach
8. Zaleca sie, aby ogélna liczba mi ganizméw nie przek ta 100 jtk/ml w wodzie wp dzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U.2017 poz.2294, Zat. nr 1,C, tabela 2).

Pa2gdana wartoé¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pl

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiem
Whyniki przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu, z wyjatkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji”, sa zgodne z wyspecyfikowanymi warto§ciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2284). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia
2lecenia ~ wybrana opcja wg ILAC-G8:08/2018: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja
Whyniki przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy colii E. coli speiniaja wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogdlnej liczby mikroorganizméw w/w Rozporzadzenie podaje wartos¢ zalecang (200jtk/1ml), a nie
parametryczng warto$é dopuszczalna. Wyniki przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu w zakresie ogéinej liczby organizméw nie przekraczajg wartosci zalecanej.
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