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BADANIA

AB 1127

Nrzlecenia /umowy

6/2023 z dnia 02-01-2023 r,

Informacje ogdlne:

Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréow grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
\zdnia 7.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.

o . " Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia
Nr probki pobierania prébki prébki pobierania | doLaboratorium plzepm::zenia
Latalice — sie¢, szkota Weglewo, wodado |
2737123 kran na umywalce w pokoju spozycia odpowiedni 20.11.2023 20.11.2023 | 20-23.11.2023

| nauczycielskim

Identyfikacja metod pobierania prébek:
pobrane przez personel Laboratorium:

-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007

Wyniki badan:

| I | Nr probki Niepewnosé TR
| Wartosé
Parametr —‘ Metoda badawcza Jednostka ! ke
2737/23 . g‘(’g‘;";'s%) dopuszczalna
. 5 153, akceptowaina i bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D ‘mgll Pt akceptowalna 25 nieprawdonyeh zmian
i 0,21 = 1, akceptowalna i bez
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU acepiowsina 0,03 R o
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.5 02 65-95
Przewodnosé elekiryczna | PN-EN 27888:1999
wiasciwa ¢ automatyczna kampensacija do 25°C HS/em 602 0 R2old [
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zalgcznik C brak oboego smaku - aresploniny ibez
_Zapach 7 PN- EN 1622:20086, zalacznik C - brak abcego zapachu .HK“M{:;" |
Bakterie grupy coli PN-EN I1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml o] 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL 7 100ml 0 0
Ogolna liczba mikroorganizméw w . ; 47 ! B bez nieprawidiowych
(222)°C po (684)h PN-EN ISO 6222:2004 .]tk/ 1ml beznle;r:iv::fowych [33.60] el

* Warto$¢ dopuszczalna w wodzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(D2.U.2017 poz. 2294).

6w badar.

Inoéciw

Uwagi:

1. Wyniki odnasza sie wylacznie do badanej probki,

2, Klient ma prawo zgfoszenia reklamacji w ciagu 14 dni od otrzymania sp ia 2 wynik

3. Bez pi j zgody Lab ium s danie nie moze by¢ powi inaczej jak tylko w catosci.

4. Warto$¢ ze { iejszodel <" Ze stezenie badanej substancii jest nizsze niz granica

5. Niepewnosé ikéw badan fizy i {x U} dla probek pobranych przez personel Laboratarium

jest dla przedziaty ufnosci 95% | k=2.
[ iona ni 8¢ dla badan mil

2osfala

&é metady jip

ia probek,

1a zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na niepewnosci st

j p 2onej przez wspdlczy

rozszerzenia k=2, ;apewniajac poziom ufnos$ci okoto 95%. ZioZona niep:

7.0 lie smaku i p Labx f Wmiejscu f
woda jest ak Ina po jedem smaku i h
8. Zaleca sig, aby ogdina liczba mikroorganizméw nie ta 100 jtk/mi w wodzie wp

stanowi
6. W trakcie oznaczania pH i przewodnosci elekirycznej wlasciwe] temperatura pomiaru prébki wynosita: 18,0°C + 0,5°C.
L bierania probki. Warunki §

j do sieci wodocig

nie mialy

Pozadana warto$é barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt

atoryjne;.

ywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjatkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji”, sa zgodne z wyspecyfikowanymi wartosciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. {Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia

zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy calii E. coli speiniajg wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogélnej liczby mikroorganizméw wiw Rozporzadzenie podaje wartosé zalecang (200jtk/1mi), a nie
parametryczng warto$¢ dopuszczalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogdinej liczby organizméw nie przekraczajq wartosci zalecanej.

Data utworzenia sprawozdania: 27.11.2023

Autoryzowal:

- koniec sprawozdania -

PO-152-01
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Kiegownik Laboratorium

j, 200 jik/ml w kranie konsumenta (Dz.U.2017 poz.2294, Zat. nr 1,C, tabela 2).

Wydanie 10 z dnia 01.07.2022



