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BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznahska 2, 63-004 Tulce
N tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: al A Ee
[ o Zlecemodawca - Nr zlecenia / umowy

Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0. o.

ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska 612023 z dnia 02-01-2023 1.

Informacje ogélne:
Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia7.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodaml ni zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023, MM z dn. 07.04.2023 r.

Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data [Data dostarczenia
Nr probki pobierania probki prébki pobierania | do Laboratorium plzep;::’v:gzenla
Gora 13/3 — siec woda do L
2739/23 kran w lazience spozycia odpowiedni 20.11.2023 20.11.2023 | 20-23.11.2023
Identyfikacja metod pobierania nrahal--
pobrane przez personel Laboratorium: \ . N-ISO 5(167_5 2017—10 PN-EN ISO 19458:2007
Wyniki badai:
Nr prébki puspRercsc W
rtosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka —— | MoEerment wyniky L
| 2739123 " J‘("::';,';'s%) dopuszczaina
. 5 152, akeeptowalna i bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt | akoeplowaina 25 e
. < 0,10 < 1, akceptowaina i bez
Metnosé PN-EN iSO 7027-1:2016-09 NTU | akceptowaina 0,10 £ 0,02 e A
Odczyn (pH) © PN-EN 1SO 10523:2012 - 75 02 65-95
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 [ '
wilasciwa © automatyczna kompensacija do 25°C | pSfem 616 “ e
Smak ? PN- EN 1622:2006, zatacznik C ! brak oboego smaku : R el ty
Zapach’ PN- EN 1622:20086, zatgcznik C ' - brak obcego zapachu - ni:kp;mm poeny 122,
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 : NPL 7 100ml 0 - 0
| Escherichia coli PN-EN ISC 9308-2:2014-06 |NPL 7 100ml 0 - 0
Ogélna liczba mikroorganizmow w| o, . : | 21 8 bez nieprawidiowych
(22+2)°C po (68+4)h PN-EN ISO 6222:2004 jtk /7 1ml beznlegna;glndbwym [13.34] e

* Wartos¢ dopuszczalna w wodzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki od  sig wytqcznie do badansj probki.

2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od momentu I jiaz ikow badan,

3. Bezp j zgody Lab ium sp: dani me moze byé pomelanemarze; jak tylka wcaloécn

4. Wartosé ze i igjszosci < Ze ste: j substancji jest nizsze niz granica sci j metodzie bad

5. Niepewno$¢é rozszerzona wynikow badan h weh ( U} dla probek pobranych przez psrsonel Labora!onum uwzgledma nlepewnosc metody bad: j i pobierania probek,
jestdla p»zedza!u ufnosci 85% i k=2. Uzyskany przez Laboratorium rezultal badania wyk poza zakres metody akredy j w postaci zapisu ,<" wartodci doinej
granicy oznaczania, podany jestwrazz mepewnoscla [0Z5ZErZ0Ng Oszacowang dla dolnej wartosci granicy zakresu pomlamwego
Przedstawiona niepewnosé p dla badari mil zusla}a 'a zgodnie z ISC 18036 i oplera sig na niep sci dardowej | zonej przez wspdlczy
rozszerzenia k=2, zapewmamc poziom ufnosci okote 95%. Ziozona il stanowi vieniu §ci wewr l yinei.

6. W trakcie oznaczama pH i przewodnosci alekiryrznej whasciwej lemperatura pammru prébkiwynosita: 18,0°C + 0,5°C.

7. O e smakul pachu przez p fL Ak W miejscu pobi probki. Warunki § fisk nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze
woda jest akeep Ina pod ', d smaku i h

8. Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikr i K 100 jtk/iml w wodzie wp d. j do sieci wodocig j, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U.2017 poz.2294, Zat. nr 1,C, tabela 2).

Pozadana warto§¢ barwy w wodzie w kranie konsumenla do15 mg PUL.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem
Whyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjatkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii | interpretaciji”, sa zgodne z wyspecyfikowanymi warto$ciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjgcia
2lecenia —wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.
Opinia i interpretacja

Whniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy coli i E. coli spekniajg wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogolnej liczby mikroorganizméw wiw Rozporzgdzenie podaje wartos¢ zalecang (200jtk/1ml), a nie
parametryczng wartosé dopuszczalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogélingj liczby organizméw nie przekraczaja wartosci zalecanej.

Kigrownik Laboratarium
Data utworzenia sprawozdania: 27.11.2023 Autoryzowat: :

- konlec sprawozdanla -

PO-18/Z-01 Strona 1z1 Wydanie 10 z dnia 01.07.2022



