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SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN P ioviag

Nr 176652023 %

BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Pozhanska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: F e
Zleceniodawca | Nr zlecenia / umowy |
L |
Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o. o. 6/2023 z dnia 02-01-2023 .

ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska |

Informacje ogdlne:
Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametrow grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294}, wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.8011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.

[ Data
- Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia .
NF probkl pobierania prébki | prébki pobierania | do Laboratorium plzeptl;g\:iv::zema
S i i i
Golun SUW —kran do woda do .
2740123 pobierania prébek wody spozycia odpowiedni 20.11.2023 20.11.2023 | 20-23.11.2023
i —
Identyfikacja metod pobierania prébek: i
pobrane przez personel Laboratorium: - _1 ISO 5687-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007
Wyniki badan:
| ET%G . =R
Nr prébki pepavnoscn W
rtosé
Parametr Metoda badawcza | Jednostka ———— R 2 |
| 2740/23 4 3;::'2"“;5%, dopuszczalna |
. 5 15, akee, |
Barwa PN-EN ISO 7887.2_012 metoda D .mgll Pt akceptowaina 25 e i
. < 0,10 < 1, akceptowaina i bez
M?tnofé PN-EN ISQ 7027-1:2016-09 _EI’U akceptowalna 0,10+ 0,02 e o
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 75 02 85~9,5
Przewodnoé¢ elekiryczna PN-EN 27888:1998 ' '
wilasciwa € automatyczna kompensacja do 25°C pSfcm 505 B S2500
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C L brak obcego smalu s uskoaptopary ez,
Zapach’ PN- EN 1622:2008, zatgcznik C - brak obcege zapachu * n:kp:va‘dbwyd:omy lz.:zuan
Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100mi 0 7 0
Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 2 0
Ogolna liczba mikroorganizméw w| . ; <1 . 8 bez niepraidiowych
(22£2)°C po (68+4)h PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1ml bezmepzrrﬁ;f::bwd'l g

* Wartoéé dopuszczalna w wodzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017 poz. 2294).

Uwaygi:

1. Wyniki od; 3 sig wylgcznie do badanej probki.

2, Khem ma prawo zgloszenia reklamac1| wciagu 14 dniod 1 I I ikéw badan.

3.Bezp j zgody Lat P danie nie moze by¢ pc\melane maczej Jjak tylke w caloscl

4, Wartos¢ ze znakiem mniej i< ze stezenie badanej sub jestnizsze niz granica ozr Sci j 1 dzi j

5. K §¢ rozszerzona wynikéw badarn fizy h ych (x U) dla probek pobmnych przez personel Laboratonum lgdnia niep metody ierania prébek,
jest dla plzedzlalu ufnoéci 85% i k=2, Uzyskany przez Lab ium rezultat b j poza zakres ia metody akredy j w postaci zapisu <' wanosm dolnej
granicy oznaczania, podanyjest wraz z niep q g dla dolnej Sci granicy zak i
Przedstawicna niepewno$§é pomiaru dla ‘badan mikrobiologi Y .znstala zgodnie z ISO 19038 lopxera sig na niepewnosci standardawej pomnozonej przez wspdlczynnik
rozszerzenia k=2, zapewniaiac poziom ufnosci okolo 95%. Zlozona ni &¢ stanowi Tiu Inosci yinej.

6. W trakcie oznaczania pH i przewodnoscl elektrycznej wiasciwej temperatura pomiaru prébki wynosita: 18,0°C + 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez personel Laboratonum wykonanc wmisjscu pobierania probki Warunki § i nie miaty negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza, ze
woda jest ak pod dem smaku

8. Zaleca sig, aby ogdlna liczba mikr i k ta 100 jtk/ml w wodzie wp d j do sieci wodocigs j, 200 jik/ml w kranie konsumenta (Dz.U.2017 poz.2294, Zal. nr 1,C, tabela 2).

Pozadana warted¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta do15 mg Ptl.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu, z wyjatkiem parametréw opisanych w ponizszej ,Opinii i interpretacji®, sa zgodne z wyspecyfikowanymi wartosciami
granicznymi okreslonymi Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U). 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia
zlecenia — wybrana opcja wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja
Wyniki przedstawione w ninigjszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy coli i E. coli spelniaja wymagania okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z

dnia 7.12.2017 r. (D2.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogdinej liczby mikroorganizméw w/iw Rozporzadzenie podaje wartosc zalecang (100jtk/1ml), a nie
parametryczng warto$¢ dopuszczalna. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogélnej liczby organizméw nie przekraczajg warlosci zalecanej.

Kiarownlk Laboratorium

Data utworzenia sprawozdania: 27.11.2023 Autoryzowal:
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