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BADANIA
Laboratorium SALUBRIS, ul Poznahska 2, 63-004 Tulce
tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email: _salubris.pl A
B Zleceniodawca ) | ___Nrzlecenia / umowy R
Zaklad Komunalny w Pobiedziskach Sp. z 0. o. :
ul. Poznariska 58, 62-010 Pobiedziska | 8/2024 z dnia 02-01-2024 .
'Informacje ogélne:
Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametrow grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.
. . Data Data
Nr prébki ldentyfill;_a(:ja ;.)unktu Rog::’. s;?::( ll;)_ata i ‘ dostarczenia do | przeprowadzenia
pobierania 1 prébki prébki | pobierania Laboratorium badari
Pobiedziska - sie¢,
0156124 ZK ul. Powstaricéw Wikp. woda do ‘ odpowiedni | 20012024 | 20012024 | (20t
| kran w tazience pozy : | | | e
|Identyfikacja metod pobierania nrahak-
| pobrane przez personel Laboratorium: wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 .
'Wyniki badar:
| [ | Nr probki Niepewnoss h
Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka ! ol
0156/24 A 3‘;;:‘;";‘5 w | dopuszczaina
. 15¢, hai
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metodaD | mg/l Pt akcoptnaina 25 o e
. 0,22 1, akeeplowalna ibez
Metnos¢ . PN-EN I1SQ 7027-1:2016-08 NTU akeeptowalna 0,03 e i
Odczyn (pH) © PN-EN ISO 10523:2012 - 7.3 02 65-95
Przewodno$¢ elekiryczna PN-EN 27888:1999 :
| wiasciwa ® automatyczna kompensacja do 25°C | uSlc_m 847 5 300
Smak’ PN- EN 1622:2008, zatgcznik C |- brak obcego smaku 3 n:kpmumbwydlumy iivhfzﬁan
Zapach7 PN- EN 1622:2008, zalacznik C |“_ brak obcego zapachu 5 nhmimn
Bakterie grupy coli PN-EN ISO 9308-2:2014-08 <‘NPL/ 100ml| 0 = 0
Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 'NPL/ 100m| 0 - 0
Ogélna liczba mikroorganizméw ! , . 111 , 8 bez nisprawidiowych
W (22+2)°C po (68+4)h PN-EN ISO 6222:2004 . jtk / 1ml bszmep.z;mbwm [87;145] il .

* Warto$¢ dopuszczalna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnoszs sig wytgcznie do badanej prébki,

2. Klient ma prawe zgloszenia reklamacji w ciagu 14 dni od ofr i lia z wynikow badar,

3. Bez pi j zgody Lab ium spr ie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.

4. Wartoé¢ ze znakiem mnigjszosci <" Zze stgzenie badane;j ji jest nizsze niz granica Inosci w j metodzie b,

5. Niep S€r 1a wynikéw badar fizy hemicznych (x U) dla prébek pob h przez p Lab ium fednia niep $& metody bad j oraz pobi ia prébek
i jest dla przedziahu ufnodci 95% i k=2. Przedstawiona niepewnosé rozszerzona pomiaru dla badan mikrobiclogicznych zostata zgednie z ISO 19036 i opiera si¢ na

iep $ci star ] zonej przez wspétezynnik r nia k=2, zapewniajgc poziom ufnosci okolo 95%. Ziozona niepewnost standardowa stanowi odchylenie standardowe
yine|.

8. W trakeie ia pH i p dnosci elekirycznej whasciwej temp pomiaru prébki wynosita: 13,0 °C £ 0,5°C.

7. Oznaczanie smaku i zapachu przez p Lab L k W miejscu pobierania probki. Warunki Srodowi nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,
20 woda jest akceptowaha pod wegledem smaku i zapachu,

8. Zalaca sig, aby ogdlna liczba mikroorganzméw ni ta 100 jtk/im! wwodzie wp! dzanej do sieci wodecia, j, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U. 2017 poz 2234, Zal. nr 1, C, tab. 2).

¥ nie przel
Pozadana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — de15 mg Pul.

Stwierdzenie zgodno$ci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie parametréw fizyczno-chemicznych, s zgodne z wyspecyfikowanymi warto§ciami granicznymi okre$lonymi
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostala uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja
wyg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy coli i E. coli speiniaja wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z

dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogdlnej liczby mikroorganizméw wiw Rozporzadzenie podsje wartosé zalecang (200 jtk/1ml), a nie
parametryczng warto$¢ dopuszezalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogélnej liczby arganizméw nie przekraczajg wartosci zalecanej.
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