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BADANIA

AB 1127

Zakiad Komunalny w Pobiedziskach Sp.z o. o.
ul. Poznatiska 58, 62-010 Pobiedziska

) Nr Zlecenia / umowy

8/2024 z dnia 02-01-2024 r.

|Informacje ogdlne:

Wyniki badania wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A oraz wytypowanych parametrow gr. B objetych monitoringiem
wg Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg
nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.

; - = ) Data
P Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data Data dostarczenia .
Nr probki pobierania prébki prébki pobierania | doLaboratorium plzepm:gzema
Biskupice SUW — kran do
0157/24 | pobierania probek wody woda do odpowiedni | 20012024 | 20012024 | ot
uzdatnionej spozycia e
Identyfikacja metod pobiera_n?;n:"-hﬂ'" -
pobrane przez personel Laboratorium: 19 PN-ISO 5667—5:2017_-1 9 PN-EN ISO 1&158207
Wyniki badan:
i Nr prébki Mopemest »
Parametr Metoda badawcza Jednostka T prong o v::z':‘;ifm
e — mwu + U{k=2, 85%) p
Amanowy jon PN-EN ISO 14911:2002 mgfl NH, <0,10 0,10+ 0,02 <0,50
Azotany PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/t NO, 2,32 0,23 <50
Azotyny PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mgfi NO, < 0,05 0,05+ 0,01 <0,40/<0,50
] . : 5 154, akceptowainaibez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metodaD | mg/l Pt akoeptowaina 25 o Rz
Chlorki PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l Cl 10,9 1.0 < 250
Fluorki PN-EN I1SO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l F 0,2 0,06 <15
Magnez PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Mg 18,9 1.9 7-125
Mangan PN-EN ISO 11885:2009 Mg/l Mn 11,0 1.7 <50
_ 1. _ <0,13 s1,akoepwbmhaibez-
Metnosé PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceptowaina 0,131 0,02 T ioraer
Odczyn (pH) ® PN-EN ISO 10523:2012 - 76 02 65-9,5
Przewodno$¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 T aor ;
_w}aéciwa 6 B B - automatyczna kompensacja do 25°C HS/em 625 g S
Siarczany PN-EN ISO 10304-1:2008+AC:2012 mgfl SO, 10,9 1,1 <250
Smak 7 PN- EN 1622:2006, zalgcznik C - brak obcego smaku B
Sod PN-EN I1SO 14911:2002 | mg/l Na 13,6 1,0 <200
Twardos¢ ogdina PB-09 wyd. 2 z dnia 05.08.2009 mg/l CaCO, 322 29 80— 500
Wapni PN-EN ISO 14911:2002 mg/l Ca 97,3 88 -
Zapach’ PN- EN 1622:2006, zalgcznik C - brak obcego zapachu . ni::mi::l‘zan
| Zelazo | PN-EN ISO 11885:2009 pgfl Fe 8,0 1.2 <200 _
Bakterie grupy coli | PN-EN SO 9308-2:2014-06 |NPL /100ml 0 - 0 |
Escherichia coli J PN-EN ISO 9308-2:2014-06 |NPL/100ml | 0 = 0
Ogbina liczba mikroorganizméw w‘ ’ ) . 61 I et A
(22+2)°C po (684)h PN-EN ISO 6222:2004 itk 7 1ml bezmepz’r;v::imwm [45; 85] peiy
- i

* Wartoé¢ dopuszczalna w wodzie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U.2017 poz. 2294). W przypadku azotynéw wartosé¢ dopuszczalna 0,10 mgit dotyczy SUW, wartosé 0,50 mgAl dotyczy wody na sieci.
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Uwagi:
1. Wyniki odnoszs si¢ wlgcznie do badanej probki.
2. Klient ma prawo zgloszenia reklamacllwclqgu 14 dniod r trzy ia z wynikdw badan.
3.Bezp zgndy Lat p ie nie moze byé povwelane maczej jak tylko w catosci.
4. Warlosé ze j i < Ze stgZenie badanej sub ji jest nizsze niz granica Inosci w ] i i J
5. Niepewnosé rozszerzona ynikéw badari fizy icznych (+ U) dla prébek pob h przez p I Lat ium lednia niep $¢ metody bad, j | pobierania probek,
jesldla przedziahu ufnosci 95% i k=2. Uzysk ,przezl b ium rezuliat bad: k jacy poza zakres ia metody akredy j w postaci zapisu , < wartosci dolnej
gramcy oznaczania, podany jest wrazz iep: 13 3 dla dolnej i granicy zakresu pomiarowego,
¢ rozszerzona pami; dla badari mikrobiclogicznych zostata godnie z 1ISC 19036 i opiera sig na niep $ci j p zonej przez wspélczynnik
rozszerzema k=2, zapewma]qc poziom ufnoéci okolo 95%. Zlozona. P §¢ slanovw iu standardowe gei yinej.
6. W trakceie 0znaczania pH i przewodnosci eleklrycznej Aasciwe] tura pomiaru probki wy 113, o=c +0,5°C.
7. 0: ie smaku i przez Lab 1wy wmujscupobteramapmbkLWarunkl nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcego smaku i zapachu wody eznacza, ze
woda jest p pod wzgk smaku i zapach

8. Zaleca sig, aby egélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata 100 jtk/ml w wodzie wprowadzansj do sieci wedociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U.2017 poz.2294, Zat. nr 1,C, tabela 2).
Pozgdana warto$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta - do15 mg Pt1.

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Whyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie parametréw fizyczno-chemicznych, sg zgodne z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi
Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja
wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2 “chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, wyniki parametréw mikrobiologicznych oraz wszystkie rezultaty dla parametréw
oznaczonych ponizej granicy oznaczalnosci spetniaja wymagania okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294).

W przypadku oznaczania ogdinej liczby organizméw w 22°C wiw Rozporzadzenie podaje wartosé zalecang (100 jtk/1mi), a nie parametryczng wartosé
dopuszczalna. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogéinej liczby organizméw nie przekraczaja wartosci zalecanej.

m
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