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'Informacje ogélne:
| Badanie wody przeznaczonej do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK.9011.6.33.2023.MM z dn. 07.04.2023 r.

[ T . Data Data
i Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . zeni
Nr probki pobierania probki prébki pobierania d::::)mi':i':,:o me;:‘g:ﬁ na
Jerzykowo — sie¢, szkota podst. woda do o | 29.01-
0158/24 kran w fazience spozycia odpowiedni 29.01.2024 29.01.2024 01.02.2024

ldentyfikacja metod pobierania nrahek:
pobrane przez personel Laboratorium: 1SO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 19458:2007 -

‘Wyniki badan: )

B ) © Nrprobki | Nepewnote [ e
Parametr Metoda badawcza Jednostka | — | rozszezona wynlky &
i | | 0158124 *Jm‘z"’;‘m dopuszczalna
| Bar | N 5 R 15, akes, i
H . 5 plowaina i bez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mg/l Pt akceptowalna 25 et Sian
. . = 1 = 0,27 1, akceptowaina i bez
Metnos¢ :PN EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akospiowaina 0,04 2 etowrct mL
Odczyn (pH) © | PN-EN 1SO 10523:2012 |- 7.3 02 65-95
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 | B '
! wiasciwa © automatyczna kompensacja do 25°C uSfem | 827 = = < |
i Smak 7 | PN- EN 1622:20086, zalacznik C brak obcego smaku = n.ﬂ"“RW £
|Zapach 7 B PN- EN 1622:20086, zatgcznik C ! brak obce_go zapachu ; n.ama*mhv i;*;a"
Bakterie grupy coli | PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL / 100ml 0 = 0
Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 | NPL / 100ml 0 - ]
Ogéina liczba mikroorganizméw | . . 18 _ RpaE
w (22£2)°C po (68+4)h PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ 1ml bezmepzr::if;:iawm [11:30] et

* Warto$é dopuszczalna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
{Dz.U. 2017 poz. 2294).

Uwagi:

1. Wyniki odnosz3 sig wytgcznie do j probki.

2. Kient ma prawo zgloszenia reklamacii w ciagu 14 dni od mementu otrzymania sprawozdania z wynikéw badari.

3. Bez pi j zgody Lab ium sp danie nie moZe by powielane inaczej jak tylko w catosci.

4. Wartos¢ ze iem mniejszodei < Ze stezenie badanej ji jest nizsze niz granica oznaczalnosci w zastosowanej metodzie badawczej.

5. Niep §& ynikéw badan fizy hemicznych (x U) dla probek pobranych przez p | Lab ium lgdnia niep §¢ metody j oraz pobi ia probek
i jest dla przedziatu ufno$ci 95% i k=2. Pr i iep! §¢ jaru dla badari mikrobiologicznych zostata zgodnie z ISO 19036 i opiera sig na
niepewnosei standardowej p zonej przez wspolczynnil ia k=2, zapewniajac poziom ufnoéci okolo 95%. Zlozona niepewnos¢ standardowa stanowi adchylenie standardowe

yine.

6. W trakgie ozr ia pH i p $ci y ] iwej temp pomiaru probki wynosita: 13,0 °C £ 0,5°C.

7. Oznaczanie smakui 2apachu przez p L L A W miejscu pobierania probki, Warunki § fisk nie mialy negatywnego wplywu na pamiar. Brak obcego smaku i zapachu wody oznacza,
Ze woda jest P pod wzgk smaku i hu.

8. Zaleca sie, aby ogdlna liczba mi ganzmow nie p ta 100 jtk/ml w wodzie wp j do sieci wodociagowej, 200 jtik/m! wkranie konsumenta {Dz.U. 2017 poz. 2294, Zal. nr 1, C, tab. 2).

Pozgdana warlo$¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt

Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiem

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie parametréw fizyczno-chemicznych, sg zgodne z wyspecyfikowanymi wartosciami granicznymi okreslonymi
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja

wg ILAC-G8:09/2019: p. 4.2.2.“chroniona akceptacja”.

Opinia i interpretacja
¢
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu, NPL grupy coli i E. coli spetniajg wymagania okreslone w Rozporzgdzenitl Ministra Zdrowia z

dnia 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogéinej liczby mikroorganizméw wiw Rozporzgdzenie podaje warto$c zalecang (200jtk/1ml), a nie
parametryczng wartosé dopuszczalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogdlnej liczby organizméw nie przekraczaja wartosci zalecanej.

. Kierownlk Laboratorium
Data utworzenia sprawozdania: 06.02.2024 Autoryzowatk:
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