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Nr 49952025
‘ Laboratorium SALUBRIS, ul Poznaniska 2, 63-0n4 Tulra

tel 61 2506 430, 61 8727 208, fax 61 2506 432, email:

I Zleceniodawca

SALUBRIS SP. Z 0.0. ul. Poznanska 2, 63-004 Tulce

SPRAWOZDANIE Z WYNIKOW BADAN

LS a—

Nr zlecenia / umowy

PCA

©

BADANIA

AB 1127

Zaktad Komunainy w Pobiediiskach Sp.zo. 0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

7/2025 z dnia 02-01-2025 .

Informacje ogdine:

Badanie wody przeznaczone] do spozycia w zakresie parametréw grupy A objetych monitoringiem wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia

zdn. 7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294), wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS decyzjg nr HK-JW.8011.130.2024.MM z dn.12.04.2024 r. ‘

. . . . Data Data
. Identyfikacja punktu Rodzaj Stan Data . freni
Nr prébki pobierania prébki prébki pobierania dg;:mtz;ﬂ':‘) P p;::':ﬁ s
Pobiedziska Letnisko — sie¢, woda do Lo
0644/25 kran w szkolnej lazience spozycia odpowiedni 24.03.2025 ‘ 24.03.2025 | 24-27.03.2025 ‘

[ - . . =
| ldentyfikacja metod pobierania prébek: -
[pobrane przez personel Laboratorium wg PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN 1SO 19458:2007

'Wyniki badan:

_—

Nr prébki . Nispewnoké * Wartosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka — S B
0644/25 3 5‘("‘"’“;.';‘5%) dopuszczalna
. 10 15 ¢, akceptowahaibez
Barwa PN-EN ISO 7887:2012 metoda D mgfl Pt akceptowaina 25§ el e i
. 0,22 1, ekceptowalna i bez
Metnos¢ PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU akceplowalna 0,04 G ik i
[pH © PN-EN ISO 10523:2012 - | 7.5 _ 02 65-95
Przewodnos¢ elektryczna PN-EN 27888:1999 - ‘{ 3
| wiasciwa automatyczna kompensacja do 25°C muS/cm | 843 i 2=
; Smak PN- EN 1622:2006, zalacznik C - | brak obcego smaku - R b
Zapach 5 PN- EN 1622:2006, zatgcznik C - brak obcego zapachu : mifm |
l Bakterie grupy coli PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 NPL/ 100ml 0 - 0 |
Escherichia coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 NPL 7 100mi 0 5 0
Ogédlna liczba mikroorganizméw ; : 1 . 7 bez nieprawidiowych
|w (22£2)°C po (68+4)h PN-EN [SO 6222:2004 jtk/1ml bezmepmmgh 16;20] L

* Warlo&é dopuszczalna zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dn. 7.12.2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
{Dz.U. 2017 poz. 2294),

Uwagi:
1. Wyniki odnosz3 sig wylgcznie do b j probki.
2. Bez pi: j zgody Lab i , janie nie moze byé p inaczej jak tylko w calo$ci.
3. Warto§¢ ze znaki iejszoscl <" 2ze stgzenis badanej sub ji jest nizsze niz granica ozr tnosciw 8] ie bad
4, Niep S r ynikow badan fizy h ych (£ U) dla prébek pobranych przez p | Lab lednia niep §¢ metody bad j araz pebisrania probek

i jest dla przedziak ufnosci 95% i k=2. P A iep 3¢ pomiaru dla badari r iologicznych zostata zgodnie z ISO 18036 | opiera sig na

iep Sci st j p zonej przez wspéh ia k=2, zapewniajac poziom ufnosci okolo 95%. ZiaZona niep 8¢ stanowi odchylenie st
aloryjnej.

5.0 ie smaku i hu przez p ! wykanano w miejscy pabierania pribki. Warunki srodowiskowe nie mialy negatywnego wplywu na pomiar. Brak obcsge smaku i zapachu wody oznacza,

Ze woda jest akcep Ina pod wzgle smaku i zaf
6. W trakcie iapHip dnasci elekirycznej wiasciwej temp p prébki wynosga: 16,5 °C £ 0,5°C.
7. Zakeca sig, aby ogélna liczba mil ganizméw nie p 100 jti/ml w wodzie wp j do sieci wodociggowej, 200 jtk/ml w kranie konsumenta (Dz.U.2017 poz.2294, Zat. nr 4,C, tab.1).

8. Pozadana warto¢ barwy w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt1 (Dz.U. 2017 poz. 2294, Zat. nr 1, C, tab. 2).
9. Przed pobraniem probek do analiz mikrobiologicznych wykonano oznaczenie chions wolnego metoda kolorymetryczng wg IPN-EN ISO 7393-2:2018-04 metodg testows nr 5-17 firmy Nanocolor.
Otrzymano rezultat < 0.10 mg/l (0,10 £0,02) mgfl. Metoda jest nieakred! , jest objeta jakosei Lab i j probki ita 13,2°C £ 1,0°C.

ium., T

Stwierdzenie zgodnos$ci z wymaganiem
Stwierdzenie zgednosci odbywa sig poprzez poréwnanie otrzymanych wynikéw z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi okreslonymi Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2294). Uzysk wyniki w zak p fizy chemicznych s3 zgodne z wymaganiami.
Zasada podejmowania decyzji zostata uzgodniona na etapie przyjecia zlecenia — wybrana opcja: biname stwierdzenie zgodno$ci w przypadku zastosowania pasma ochronnego wg ILAC-
G8:09/2019 p. 4.2.2,, prawdopodobienstwo blednej akceptacji wyniku wynosi 2,5 %.

W przypadku wynikéw mikrobiclogicznych oraz sensorycznych przedstawienie stwierdzenia zgadnasci jest raportowane w ramach opinii i interpretacji.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie smaku i zapachu oraz NPL gr.coli i E.coli spelniaja wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
7.12.2017 1. {Dz.U. 2017 poz. 2294). W przypadku oznaczania ogéinej liczby organizméw w 22°C wiw Rozporzadzenie podaje wartos¢ zalecang (200 jtk/1ml), a nie parametryczng warto§é
dopuszezalng. Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu w zakresie ogoingj liczby organizméw nie [ ji $cl zal ]
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